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LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING DETAILS
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TEST BOX

50 Sq.mm.1 1/4" PVC.RUN IN COLUMN

3  COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 5/8" * 3.00 M.
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ARCHITECTS:

MECHANICAL ENGINEERS:

คฑาวุธ สย.ไชยแสน

คงอนิทร์ศุภชัย สส.

ใจนวลจาํนงค์ สฟก.

ศักดิชัย    ทองพันชัง   ภย

สมจติร   ชินะใจ   สก.
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ขวัญชัย   สุธรรมซาว   ส-สถ

วรรัตน์    รัตนตรัย   ภ-สถ

เกรียงไกร กันนิกา ภ-สถ
























