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WASHING MACHINE
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LAVATORY

TYPE OF FIXTURES

TABLE : PRESSURE FLOW AND MINIMUM PIPING SYSTEM

(M.WATER)
PRESSURE
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(LPM)
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ALLOWABLE mm.(inches)
MINIMUM PIPING

15 (1/2)

PUBLIC
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SYMBOL AND ABBREVIATION OF SANITARY SYSTEM

SYMBOL DESCRIPTION ABBR.

WASTE PIPE

SOIL PIPE

VENT PIPE

COLD WATER PIPE

RAIN LEADER

WATER CLOSET

URENAL

LAVATORY, SERVICE  SINK

SPRAY HOSE

ROOF DRAIN

FLOOR DRAIN

FLOOR CLEAOUT, YARD CLEAOUT

HOSE BIBB

MANHOLE

WATER METER

W

S

V

CW

RL

WC

UR

LAV, SS

SRH

RD

FD

FCO, YCO

HB

MH

M

CAP

CLEAOUT

-

CO

WC.

UR

LAV, SS

M

RD

FD FD

FCO,YCO

CO

HB

SRH

UNION

W

S

V

CW

-RL

HOT WATER PIPE HWHW

ANGLE VALVE -

-PUMP

VTW VENT THROUGH WALL VTW

SHOWER DRAIN SD
SD SD

90   ELBOW

TEE CAP

Y - BRANCH

DOUBLE  Y - BRANCH

COMBINATION  Y  AND 1/8  BEND

90   BEND

45   BEND

FEC. FIRE EXITINGUISHER CABINET

-

-

- -

FEC.

-

-

-

-

MH

HOT WATER RETURN PIPE HWRHWR

FIRE PIPE FF

FHC FIRE HOSE CABINET FHC

WATER CLOSET (FT)

URINAL

SYMBOL DESCRIPTION ABBR.

SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE, LESILON PIPE

STORM DRAIN SYSTEM

VENT SYSTEM

APPLICATION

PIPING MATERIALS FOR SANITARY SYSTEM

TYPE OF PIPING CONNECTION

SOIL,WASTE,VENT SYSTEM

TIS 17-2524(2535)

PVC(POLYVINYL CHLORIDE PIPE)  CLASS 8.5

PRODUCT EXAMPLES

SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE, LESILON PIPE

C.A.PIPE

C.A.PIPE

HOT WATER SYSTEM PP-R

COLD WATER SYSTEM

RAIN LEADER SYSTEM

ข้อกำหนดทั่วไปในการเดินท่อและทดสอบท่อ

SOCKET FUSION PBP, THAI PPR, DISMY(POLYPROPYLENE-RANDOM COPOLYMER) PN-20

DIN 8077-78 AND/OR BS 6920 Part II

MORTAR LOCALREINFORCE CONCRETE PIPE (RCP) CLASS 2

SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE, LESILON PIPE

C.A.PIPE

GLUED

TIS 17-2524(2535)

PVC(POLYVINYL CHLORIDE PIPE)  CLASS 8.5

TIS 17-2524(2535)

PVC(POLYVINYL CHLORIDE PIPE)  CLASS 8.5

GLUED

GLUED

SOCKET FUSION PBP, THAI PPR, DISMY(POLYPROPYLENE-RANDOM COPOLYMER) PN-10

DIN 8077-78 AND/OR BS 6920 Part II

PP-R

COLD WATER SYSTEM ข้อต่อแบบสวมอัด PBP , BANGKOK PIBOON , THAI PIPE 
DIN 8077-78 AND/OR BS 6920 Part II

HDPE ชั้น PN 10 PE 80 มอก.982-2533

(ABOVE GROUND)

(UNDERGROUND)

7. สำหรับชุดห้องน้ำที่ไม่มีตัวอย่างการเดินท่อ CWS ต้องเดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน

การเดินท่อภายในอาคารของ วสท.

ที่ความดัน 90 ปอนด์/ตารางนิ้ว ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่บวม แตก และรั่วซึม

ข้อกำหนดการเดินท่อและทดสอบท่อ

- การเดินท่อและทดสอบท่อภายในอาคารทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร

8. หากในแบบสถาปัตย์หรือเจ้าของงานระบุให้มีการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำร้อน(ไฟฟ้าหรือแสงแดด)

ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบทำงาน(SHOP DRAWING) แสดงขนาดท่อและแนวทางการเดินท่อจ่ายน้ำร้อน

ตลอดจนระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิค

ของ วสท.1004-16 ปี 2524

เครื่องผลิตน้ำร้อนที่เลือกใช้นั้น

5. ก่อนต่อท่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ให้ทำการติดตั้ง ANGLE VALVE อย่างดียี่ห้อเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์

6. การเดินท่อ CWS เข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต้องใช้สายอ่อนให้ใช้สายอ่อนอย่างดีที่ผ่านการทดสอบในสนาม

พร้อมใส่ฝาครอบสแตนเลสปิดผนังทุกจุด

4. ท่อ CWS ในแนวนอนให้เดินเหนือฝ้าเพดานพร้อมทำ HANGER ยึดท่อให้มั่นคง

3. ท่อ CWS ที่จ่ายน้ำเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ให้เดินในแนวดิ่งภายในผนัง

2. มี AIR CHAMBER สูงอย่างน้อย 0.20 ม. ติดตั้งเหนือท่อ CWS ในแนวดิ่งทุกจุด

1. การเดินท่อ CWS ให้เป็นไปตามตัวอย่างการเดินท่อของห้องน้ำชุดต่างๆ ดังแสดงในแบบขยาย

การเดินท่อ CWS ในห้องน้ำชุดต่างๆ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

3. สำหรับชุดห้องน้ำที่ไม่มีตัวอย่างการเดินท่อ S, W, V ต้องเดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน

1. การเดินท่อ S, W, V ให้เป็นไปตามตัวอย่างการเดินท่อของห้องน้ำชุดต่างๆ ดังแสดงในแบบขยาย

การเดินท่อ S, W, V ในห้องน้ำชุดต่างๆ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

2. สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ดักกลิ่นในตัวให้ติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นชนิด P-TRAP ที่มี
ระดับน้ำดักกลิ่น(WATER SEAL) ไม่น้อยกว่า 7.50 ซม.

การเดินท่อภายในอาคารของ วสท.
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PUMP

EFFLUENT

EXCESS  SLUDGE

FLOW DIAGRAM

RETURN  SLUDGE
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INFLUENT

3. SEDIMENTATION CHAMBER
( ส่วนตกตะกอน )

RETURN  SLUDGE

INFLUENT

AIR VENT LINE

NO SYMBOL DESCRIPTION

SYMBOL LIST

 WASTE & SOIL  LINE

SUPERNATANT  OVER  FLOW LINE

SLUDGE LINE

AIR VENT LINE

AIR DIFFUSER

SLUDGEMERSIBLE  SLUDGE  PUMP

 BALL  VALVE

CHECK  VALVE

CONTACT MEDIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- 0.55 WL - 0.60 WL - 0.65 WL

AIR VENT

 EFFLUENT
( น้ำทิ้งสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ )

1. SOLID SEPARATION CHAMBER
( ส่วนแยกกากตะกอน )

2. AERATION CHAMBER
( ส่วนเติมอากาศ )

HYDRUALIC PROFILE

AIR BLOWER

AIR LIFT
PUMP

AIR BLOWER

EXCESS  SLUDGE

- 2.70 WL- 2.70 WL- 2.70 WL

AIR BLOWER ( AB1 )
( for Aeration Tank )

4
1.5 kW , 3 PHASE,380 V,(1 SET)
1.68 m / mim at 0.25 kgf/cm

RETURN SLUDGE & EXCESS SLUDGE

CONTROL PANEL

5
6 1 SET , OUTDOOR CONTROL PANEL

AIR LIFT PUMP

MODEL SAN 25 AE(WWTP-01)

FIXED FILTER AERATION TANK
SEDIMENTATION TANK

SOLID SEPARATION TANK

DESCRIPTION

CONTACT MEDIA

BODY MATERIAL

TANK CAPACITY

NO.

TOTAL
2

3

1

1.3
1.2
1.1

23.41 m

4.31 m
11.01 m

8.09 m

DETAIL

"

"

2 3

3

3

3

3

FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC , FRP

SURFACE AREA 102 m / m  , HDPE
( PALL RING TYPE )

TREATMENT VOLUME

3

( Timer Control )

หมายเหตุ : ความกว้างของถังบำบัดทั้งหมดให้รวมเผื่อขอบปล้อง
และเหล็กลัดข้าง 0.30 m.

0.20

CONTACT
MEDIA

SECTION C-C

SECTION D-D

SEDIMENTATION
CHAMBER

SECTION B-B

- 0.65

GATE VALVE

 EXCESS  BOX

SAND

2.
80

- 0.55

2.
50

SAND

0.
10

 RETURN BOX

AIR  LIFT

SAND
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