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Specification

Installation

Enclosure

Starting method

Case material

Thickness

Color

: Outdoor type

Pump operation system : 2 Pumps operation

Output power

: DOL starter

: Steel plate

: Body & Door 1.5 mm.

: RAL7032

: Weather & Dust-proof type

: 0.75 ~ 5.5kW

FILTRATED WATER TANK

ELEVATION TANK

CONTROL PANEL

TP-01,02
TRANSFER PUMP
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0.75 ม.

1.50 ม.

4.40 ม.

1.40 ม.

1.65 ม.

2.20 ม.

3.00 ม.

3.26 ม.

3.50 ม.

0.60 ม.

ครีบเหล็กหนา 15 มม.

แผ่นเหล็กรองฐานหอถังสูง หนา 15 มม.

ช่องคนตรวจ

+0.20 ม.

+-0.00 ม.

1 : 50
มาตราส่วน

แบบขยายแมนโฮลบนถังแชมเปญ

รูปด้านข้างหอถังสูง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ

30.00 ม.

0.20

ระดับท่อน้ำเข้า + 30.20 ม.

3.50 ม.

20.60 ม.

+0.20 ม.

ระดับดินเดิม+-0.00 ม.

มาตราส่วน

1.25 ม.

เหล็กหนา 9.0 มม.

เหล็กหนา 8.0 มม.

0.30 ม.

1.40 ม.

0.25 ม.

0.65 ม.

3.10 ม.

ระดับท่อน้ำล้น + 30.40 ม.

ท่อน้ำเข้า

สายดิน

1 : 100

เหล็กแผ่นรองฐานหนา 15 มม.

เหล็กแผ่นฐานและครีบหนา 15 มม.

ท่อน้ำล้าง

ท่อน้ำดันตะกอน

ท่อน้ำล้น

ช่องคนตรวจ

และเกย์วัดความดัน (ดูแบบขยาย)

กล่องครอบสวิทซ์ควบคุมความดัน

ด้านข้างบันไดด้วยเข็มขัดรัดทุกระยะ 1.50 ม.

ท่อน้ำล้น PVC dia.3" ชั้น 13.5 ยึดติดกับ

ด้านข้างบันไดด้วยเข็มขัดรัดทุกระยะ 1.50 ม.

ท่อน้ำเข้าถัง PVC. dia.3" ชั้น 13.5 ยึดติดกับ

เหล็กหนา 6 มม.

เหล็กหนา 6.0 มม.

เหล็กหนา 6.0 มม.

บันไดภายในช่วงบน ท่อ GS. dia.1 1/2" คาดน้ำเงิน

บันได (ดูแบบขยาย)

เหล็กหนา 6 มม.

เหล็กหนา 4.5 มม.

ราวลูกกรงท่อเหล็กดำ BS-M หนา 3.2 มม.

ช่องเปิดคนลง (เหล็กหนา 3 มม.)

สายล่อฟ้า

หมายเหตุ

- สายล่อฟ้าให้เดินภายนอกถังโดยใช้ท่อร้อยสายไฟ

และเชื่อมลวดเหล็ก RB 6 มม. ยึดทุกระยะ 2.00 ม.

ข้อกำหนดรายละเอียดหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ

1. รูปแบบหอถัง  เป็นแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. ความสูงรวม 30 ม.

2. ฐานรากรองหอถัง  จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 ตัน

3. การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก  โดยวิธี Boring Test 

หรือ Standard Penetration Test จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ณ ตำแหน่งหอถังสูง โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมการดำเนินการทดสอบโดยวิศวกรโยธา ที่ได้รับใบอณุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา และรับรองผลการทดสอบดินโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต

โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

4. ในกรณีที่สภาพดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างฐานรากของหอถังสูงเป็นชั้นดินแข็งไม่สามารถตอก

เสาเข็มได้ และชั้นดินรองรับฐานรากตามการทดสอบในข้อ 3 มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย

ฐานรากแผ่ตามที่ปรากฎในแบบแปลนนี้และผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าเสา/ตอกเสาเข็มแก่ผู้ว่าจ้าง

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งของหอถังประกอบด้วย

- แมนโฮล (MANHOLE) จำนวน 2 ชุด ที่ส่วนบนและส่วนล่างของถังน้ำ

- ท่อน้ำเข้าถังใส่ข้อต่อเหล็กและเช็ควาล์ว (CHECK VALVE) ขนาด dia.ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน

  1 ตัว ส่วนภายในถังต่อท่อ PVC dia.3 นิ้ว สูงตลอดถังเพื่อให้น้ำเข้าถังที่ระดับความสูง 30.20 ม.

- ท่อจ่ายน้ำจากถัง ใส่ข้อต่อเหล็กขนาด dia.6 นิ้ว พร้อมประตูน้ำทองเหลืองขนาด dia.6 นิ้ว

  GS. dia.4 นิ้ว ต้องมีความยาวไปถึงสระพักตะกอน

- ท่อน้ำล้นภายในถังต่อท่อ PVC dia.4 นิ้ว ให้น้ำล้นถังที่ระดับความสูง 30.40 เมตร

- มีระบบควบคุมระดับน้ำภายในถังด้วยสวิทซ์ออโตเมติกชนิดควบคุมความดัน (Pressure Control)

  ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ายี่ห้อ HONEY WELL รุ่น L 404 A หรือยี่ห้อที่มีคุณภาพดีกว่า ให้ปรับการ

  ควบคุมระดับน้ำเต็มถัง โดยตั้งค่า MAIN เท่ากับ 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 2.85 กก./ตร.ซม.

  และควบคุมระดับสำรองน้ำที่ค่า DIFF เท่ากับ 0.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

- มีเกจ์วัดความดัน (Pressure Guage) จำนวน 1 ตัว จะต้องอ่านค่าได้ทั้ง 2 หน่วย คือ ตั้งแต่

  0 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และตั้งแต่ 0 ถึง 7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

6. การทาสีภายในและภายนอกถัง

- ภายในถังและภายนอกถัง ต้องทำการขัดสนิมผิวเหล็กให้สะอาดด้วยแปรงลวดไฟฟ้า

- สีทาภายในถัง ใช้สีกันสนิมอีพ๊อกซี่ ชนิด FOOD GRADE ทาเคลือบ จำนวน 3 ชั้น

- สีทาภายนอกถัง ใช้สีรองพื้นกันสนิมทาเคลือบจำนวน 3 ชั้น จากนั้นทาสีน้ำมัน 3 ชั้น

- สีน้ำมันที่ใช้ให้ใช้สีน้ำมันตราโตร่า NO.T352 หรือ สีที่มีคุณภาพเทียบเท่า การทาสีให้เป็นไป

มาตราส่วน

แบบขยายแมนโฮลล่างถังแชมเปญ

1 : 50

1.00

0.75

1.00

0.75

0.50

0.50 ม.

3.10 ม.

0.30 ม.

5.40 ม.

0.50 ม.

ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป 

มากกว่า 12 ตัน/ตารางเมตร ให้ผู้รับจ้างสามารถเลือกก่อสร้างฐานรากรองรับหอถังสูงเป็นแบบ

  จำนวน 2 ตัว

- ท่อน้ำทิ้ง ใส่ข้อต่อเหล็กพร้อมประตูน้ำทองเหลืองขนาด dia.4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ส่วนที่เป็นท่อ

  ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต โดยให้ใช้สีฟ้าตลอดถัง ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอกให้ประดิษฐ์ตัวอักษร

  ตามที่หน่วยงานกำหนดให้ภายหลัง

  ตัวหนังสือสูงประมาณ 50 เซนติเมตร หรือผู้ว่าจ้างกำหนด

- การขัดผิวเหล็กและทาสี ในการทาสีแต่ละชั้นจะต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยช่างควบคุม-

  งานของผู้ว่าจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างใช้กล้องถ่ายภาพของขั้นตอนการขัดสนิมผิวเหล็ก จำนวน 1 ภาพ

  การทาอีพ๊อกซี่ แต่ละชั้น จำนวน 3 ภาพ การทาสีภายนอกถัง แต่ละชั้น จำนวน 3 ภาพ และการ

  ทาสีฟ้าภายนอกถังแต่ละชั้น จำนวน 3 ภาพ รวมทั้งหมด 10 ภาพ ให้ช่างควบคุมงานใช้แนบ

  ประกอบในรายงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ท่อจ่ายน้ำ

0.20 ม.

0.20 ม.

1 : 50

แบบขยายฐานรากหอถังสูง (แบบฐานเสาเข็ม)

มาตราส่วน -

0.10 ม.

0.80 ม.

0.20 ม.

สลักเกลียว dia. 38 มม. 16 ตัว ต่อฐาน

แบบขยายสลักเกลียวยึดฐาน

มาตราส่วน 1 : 50

สลักเกลียวยึดฐาน dia. 38 มม. - 16 ตัว

ฝังในคอนกรีต 0.80 ม.

4.00 ม.

4.00 ม.

ทรายหยาบอัดแน่น

ระดับดินเดิม +0.00 ม.

DB 12 มม. @ 0.20 ม.#

สลักเกลียวยึดฐาน dia. 38 มม. - 16 ตัว

DB 12 มม. @ 0.15 ม.#

DB 16 มม. @ 0.20 ม.#

คอนกรีต

คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5

ทรายหยาบอัดแน่น

+ 0.20 ม.

0.20 ม.

0.80 ม.

0.40 ม.

0.15 ม.

1.400 ม.

ฝังในคอนกรีต 0.80 ม.

0.30 2.85 ม. 0.30

3.45 ม.

0.2750.275

5 - เสาเข็มขนาด  0.50 x 6.00 m.

รับ นน. บรรทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น

รูปตัดฐานรากหอถังสูง  (แบบฐานเสาเข็ม)

มาตราส่วน

1.30

4.00

1.30 0.700.70

4.00

1.30

1.30

0.70

0.70

-
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แบบขยายบันได และการยึดท่อน้ำล้นและท่อน้ำเข้าถัง

มาตราส่วน
1 : 20

รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

แปลนขยายบันได

0.30 ม.

0.15

0.30 ม.

0.30 ม.

0.30 ม.

0.30 ม.

0.10 0.30 ม. 0.10

0.15 ม.

ท่อน้ำล้น

เหล็ก DB dia.25 มม.

ท่อน้ำเข้าถัง

ท่อน้ำเข้าถังและท่อน้ำล้น PVC. dia.2"

ชั้นคุณภาพ 13.5 ยึดติดด้านข้างของบันได

ผนังถังแชมเปญ

บันไดเหล็ก DB dia. 25 มม. เชื่อมติดถังแชมเปญ

เข็มขัดรัดท่อน้ำล้นและท่อน้ำ

0.20

0.28

0.05

แบบขยายตู้ควบคุม

มาตราส่วน 1 : 10

ตู้ควบคุม

เชื่อมยึดตลอดแนว

เหล็กแผ่นกว้าง 25 มม. หนา 3 มม.

ช่วยยึดให้ตู้ควบคุมตั้งให้อยู่ในแนวดิ่ง

จำนวน 2 ท่อน

แบบแสดงการเดินท่อในถังแชมเปญ

มาตราส่วน 1 : 25

ท่อน้ำเข้าถัง PVC. 2" ชั้น 13.5 ต่อสูงถึงระดับ + 20.20 ม.

ท่อน้ำล้น PVC. 2" ชั้น 13.5 ต่อสูงถึงระดับ + 20.40 ม.

ท่อจ่ายน้ำ PVC. 3" ชั้น 8.5

ท่อน้ำเข้าถัง PVC. 2" ชั้น 13.5

ท่อน้ำดันตะกอน PVC. 1 1/2" ชั้น 13.5

ท่อน้ำล้าง PVC. 3" ชั้น 13.5 ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ระดับดินเดิม +0.00 ม.

+0.20

ท่อ GS เกลียวในยึดติดผนังถัง

นิปเปิ้ล GS dia.3"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3"

ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน

สาด ขนาด 28 x 40 x 20 ซม. หนา 3 มม.

0.60

ท่อ GS เกลียวในยึดติดผนังถัง

นิปเปิ้ล GS. dia.1 1/2"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 1 1/2"

ข้อต่อเกลียวนอก PVC.dia.2"

เช็ควาล์วทองเหลือง dia.2"

ข้อต่อเกลียวนอก GS.dia.2"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3"

ระดับ +1.45

แบบขยายสวิทซ์ควบคุมและเกจ์วัดความดัน

เพรซเซอร์สวิทซ์

นิปเปิ้ลทองเหลืองลด 1/2" x 1/4"

ข้องอ 90 GS. dia.1/2"

เพรซเซอร์เกจ์

ลดเหลี่ยมทองเหลือง dia.1/2" x 1/4"

สามทาง GS. dia.1/2"

ประตูน้ำทองเหลือง dia.1/2"

0.40

ระดับ +1.45

ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกแบบมีหมวก ดูรูปขยาย

0.040.20 ม.0.07

0.04 ม.

0.40 ม.

0.04 ม.

ตู้ควบคุม

แนวหลังคา

ผนังหอถังสูง

เหล็กแผ่นกว้าง 25 มม. หนา 3 มม.

ช่วยยึดให้ตู้ควบคุมตั้งให้อยู่ในแนวดิ่ง

จำนวน 2 ท่อน

ท่อ GS. dia.1 1/2"

ท่อ GS. dia.3"

ข้องอ GS.dia.2"

ท่อ GS.dia.3"

ท่อ GS.dia.2"

จุดเริ่มต้นนับความยาวท่อจ่ายน้ำ

เข้าถังระยะห่าง 1.50 ม.

แบบการติดตั้งถังกรองน้ำเข้ากับหอถังสูง

มาตราส่วน 1 : 25

ท่อน้ำเข้าถัง PVC. 2" ชั้น 13.5 ต่อสูงถึงระดับ + 20.20 ม.

ท่อน้ำล้น PVC. 2" ชั้น 13.5 ต่อสูงถึงระดับ + 20.40 ม.

ท่อจ่ายน้ำ PVC. 3" ชั้น 8.5

ท่อน้ำเข้าถัง PVC. 2" ชั้น 13.5

ท่อน้ำดันตะกอน PVC. 1 1/2" ชั้น 13.5

ท่อน้ำล้าง PVC. 3" ชั้น 13.5 ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ระดับดินเดิม +0.00 ม.

+0.20

ท่อ GS เกลียวในยึดติดผนังถัง

นิปเปิ้ล GS dia.3"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3"

0.60

ท่อ GS เกลียวในยึดติดผนังถัง

นิปเปิ้ล GS. dia.1 1/2"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 1 1/2"

ข้อต่อเกลียวนอก PVC.dia.2"

เช็ควาล์วทองเหลือง dia.2"

ข้อต่อเกลียวนอก GS.dia.2"

ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3"

0.40

ระดับ +1.45

ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกแบบมีหมวก ดูรูปขยาย

ท่อ GS. dia.1 1/2"

ท่อ GS. dia.3"

ข้องอ GS.dia.2"

ท่อ GS.dia.3"

ท่อ GS.dia.2"

จุดเริ่มต้นนับความยาวท่อจ่ายน้ำ

1

ท่อน้ำทิ้งขณะทำการล้าง

ท
่อ

น
้ำ
เ
ข

้า
ถ

ัง

ท
่อ

จ
่า
ย

น
้ำ

ท
่อ
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ะ
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า
ย

น
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ท
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2
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3

3

3

5

3

3

5

1

5

3

2

3

2

3

4

3

5

3

3

5

3

4

3

1

1

2

6

ท่อจ่ายน้ำ
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ELEVATION TANK
CAP. 100 CU.M.@30 METRE

3

T-2

ท่อเมน ประปามหาวิทยาลัย
HDPE 160 mm.

ท่อเมน ประปามหาวิทยาลัย
HDPE 160 mm. T-1

G

G

G

T-1

G

T-3
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