
สารบัญ
 ,รายการประกอบแบบ

E
-01

E
-02

E
-03

E
-04

E
-05

E
-06

E
-07

E
-08

รายละเอียด
D

W
G

.N
o.

P
A

N
E

L B
O

A
R

D
 LO

AD
 SC

H
ED

U
LE

E
LE

C
TR

IC
A

L S
Y

STEM
 SYM

BO
LS

E
LE

C
TR

IC
A

L G
E

N
E

R
A

L N
O

TE

E
-09

E
-10

แปลนระบบไฟฟ้
าแสงสว่าง ชัÊนทีÉ 1

แปลนระบบไฟฟ้
าแสงสว่าง ชัÊนใตด้ิน

LIG
H

TIN
G

 FIX
TU

R
E

 SC
H

ED
U

LE

R
IS

E
R

 S
Y

S
TE

M
 D

IAG
R

AM

IN
D

EX

E
LE

C
TR

IC
A

L A
N

D
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TIO

N
S SYSTEM

s

แปลนระบบไฟ
ฟ

าแสงสวาง ช
ัน้ดาดฟ

า

แปลนระบบไฟฟ้
ากาํลงั และสืÉอสาร ชัÊน 1

แปลนระบบไฟฟ้
ากาํลงั และสืÉอสาร ชัÊนใตด้ิน

แปลนระบบป้องกนัฟ้
าผ่า ชัÊนดาดฟ้า

มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

E
-01

สารบัญ
 ,รายการประกอบแบบ



M
A

TV
. S

Y
S

TE
M

 SYM
BO

LS

JU
N

C
TIO

N
 B

O
X

 M
O

U
N

TE
D

 ABO
VE C

EILIN
G

 LEVEL
J 81

90V

N
V

U
V

SH

C
C

N
O

 V
O

LTA
G

E
 R

E
LEASE TR

IP C
O

IL

U
N

D
E

R
 V

O
LTA

G
E

 R
E

LE
A

S
E

 TR
IP

 C
O

IL W
ITH

 D
ELAY TIM

E (AD
JU

STABLE)

C
LO

SIN
G

 C
O

IL

S
H

U
N

T TR
IP C

O
IL

S
ELEC

TO
R

 SW
ITC

H

O
V

E
R

/U
N

D
E

R
 FR

E
Q

U
EN

C
Y R

ELAY

V
O

LTA
G

E
 R

EG
U

LATO
R

PF

kV
AR

C
O

N
kV

AR

27323749 47

49A

49T

G
R

O
U

N
D

 PR
O

TEC
TIO

N
 R

ELAY

TR
A

N
S

FO
R

M
ER

 TEM
PE

R
A

TU
R

E
 R

ELAY
, TR

IP
PIN

G
 C

O
N

D
ITIO

N

5059
O

VE
R

V
O

LTA
G

E
 R

ELAY

64

U
N

D
E

R
C

U
R

R
E

N
T O

R
 U

N
D

ER
PO

W
ER

 R
ELAY

50N
51N

51

TR
A

N
S

FO
R

M
E

R
 TE

M
P

E
R

A
TU

R
E

 R
ELAY, ALAR

M
 C

O
N

D
ITIO

N

K
ILO

V
A

R
-M

ETER

O
VE

R
C

U
R

R
E

N
T G

R
O

U
N

D
 FA

U
LT R

ELAY

P
O

W
ER

 FAC
TO

R
 M

E
TER

O
V

E
R

C
U

R
R

E
N

T A
N

D
 IN

S
TAN

TAN
EO

U
S TR

IP R
ELAY

D
IR

EC
TIO

N
AL P

O
W

ER
 R

ELAY

TH
E

R
M

A
L R

ELAY

P
H

A
S

E
 S

E
Q

U
E

N
C

E
 VO

LTAG
E R

ELAY

U
N

D
E

R
V

O
LTAG

E R
ELAY

K
ILO

V
AR

 C
O

N
TR

O
LLE

R
 FO

R
 PO

W
E

R
 FA

C
TO

R
 IM

P
R

O
VE

M
EN

T

N
IC

C

W
P

IM
C

E
M

T

R
SC

A
M

C
C

G
E

N
E

R
A

L A
B

B
R

EVIATIO
N

E
X

P

AFF

C
O

N
D

U
C

TO
R

 D
O

W
N

 FEED

E
XO

TH
ER

M
IC

 C
O

N
N

EC
TIO

N

C
O

P
PE

R
 C

LAD
 S

TE
EL G

R
O

U
N

D
 R

O
D

 ∅
 5/8"x 3000 m

m
. LO

N
G

C
O

C
O

N
D

U
C

TO
R

 U
P FEED

G
R

O
U

N
D

 BAR

LIG
H

TN
IN

G
 P

R
O

TE
C

TIO
N

 AN
D

 G
R

O
U

N
D

IN
G

 SYSTEM

A
IR

 TE
R

M
IN

A
L∅

 5/8" x 600 m
m

. LO
N

G
.

C
O

N
D

U
C

TO
R

 R
U

N
 FR

O
M

 O
N

E LE
VE

L TO
 O

TH
ER

 LEVEL

G
R

O
U

N
D

IN
G

 C
O

N
D

U
C

TO
R

 R
U

N
 TO

 G
R

O
U

N
D

IN
G

 SYSTEM

T
TES

T BO
X

S
YM

BO
LS

TER
M

IN
A

L R
E

SISTO
R

TV O
U

TLET. IN
STALLA

TIO
N

 0.30 M
. H

EIG
H

T AFF.

xS

S
YM

BO
LS

'x' - W
AY

 TAP
-O

FF

'x' - W
A

Y
 SPLITTER

C
H

A
N

N
E

L A
M

P
LIFIE

R
S

 M
U

LTIBAN
D

 AM
P.

S
A

TE
LLITE D

ISH

D
ESC

R
IP

TIO
N

S

O
PE

R
A

TIN
G

 C
O

IL FO
R

 R
E

LA
Y O

R
 C

O
N

TAC
TO

R

M
AIN

 D
ISTR

IBU
TIO

N
 B

O
A

R
D

 FO
R

 N
O

R
M

A
L LO

AD
 O

R
 ES

SE
N

TIA
L LO

AD

IS
O

LA
TE

 C
IR

C
U

IT B
R

E
A

K
E

R
 W

ITH
 EN

C
LO

SU
R

E W
EATH

ER
 PR

O
O

F

M
E

C
H

A
N

IC
A

L D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 B

O
AR

D
 (SU

PPLIED
 BY O

TH
ER

)

LO
A

D
 C

E
N

TER
 P

AN
ELBO

AR
D

, FO
R

 N
O

R
M

A
L LO

AD
 O

R
 ES

SE
N

TIA
L LO

AD

D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 BO

AR
D

 FO
R

 N
O

R
M

AL LO
A

D
 O

R
 E

SS
EN

TIAL LO
AD

S
YM

BO
LS

GMK

C
T

M
O

TO
R

 O
PE

R
A

TIO
N

 (FO
R

 SW
ITC

H
G

EAR
)

LO
W

 V
O

LTA
G

E
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER
 FIXED

 TYPE

LO
W

 V
O

LTA
G

E
 C

IR
C

U
IT B

R
E

AK
ER

 D
R

A
W

N
 O

U
T TYPE

K
EY

 IN
TER

LO
C

K

C
U

R
R

E
N

T TR
A

N
S

FO
R

M
ER

P
O

TEN
TIAL TR

A
N

S
FO

R
M

ER

LIG
H

TN
IN

G
 A

R
R

E
S

TE
R

 O
R

 SU
R

G
E AR

R
ESTER

D
IS

TR
IB

U
TIO

N
 TR

AN
SFO

R
M

E
R

 N
O

. x

G
EN

ER
ATO

R
 S

ET

PT

H
IG

H
 VO

LTAG
E FU

SE

E
AR

TH
IN

G
 SW

ITC
H

TR
x

J
O

R
P

M
/C

C
B

O
R

E
P

xy
O

R
LC

xy

O
R

JU
N

C
TIO

N
 BO

X O
R

 P
U

LL BO
X

LO
C

ATED
 A

T x FLO
O

R
, N

U
M

BE
R

 y

M
D

Bx

D
B

xy
E

D
B

xy

E
M

D
Bx

O
R

O
R

E
LE

C
TR

IC
A

L S
Y

S
TEM

 SYM
BO

LS

H
IG

H
 TE

N
S

IO
N

 TE
R

M
IN

ATO
R

C

LO
C

ATED
 A

T x FLO
O

R
, N

U
M

BE
R

 y

N
U

M
B

ER
 x

D
ESC

R
IP

TIO
N

S

O
V

E
R

LO
A

D
 R

ELAY

H
IG

H
 V

O
LTA

G
E

 C
IR

C
U

IT BR
EAKER

 FIXED
 TYPE

H
IG

H
 V

O
LTA

G
E

 LO
AD

 BR
EAK SW

ITC
H

H
IG

H
 VO

LTAG
E C

IR
C

U
IT BR

EA
KE

R
 D

R
AW

N
 O

U
T TY

PE

O
R

O
R

N
O

R
M

A
LLY O

P
EN

ED
 C

O
N

TA
C

T

S
YM

BO
LS

N
O

R
M

A
LLY C

LO
S

ED
 C

O
N

TAC
T

TE
LE

P
H

O
N

E
 &

 LA
N

 S
Y

STEM
 SYM

BO
LS

C
A

P
A

C
ITO

R
 BAN

K

P
ILO

T LAM
P

S
YM

BO
LS

C
O

M
PU

TE
R

 FLO
O

R
 O

U
TLET ( P

O
P

 U
P.)

TELEP
H

O
N

E
 O

U
TLE

T R
J 45 TY

PE
, IN

STALLA
TIO

N
 0.30 M

. H
EIG

H
T AFF.

D
ESC

R
IP

TIO
N

S
D

ESC
R

IP
TIO

N
S

D
M

D
IG

ITAL M
ETER

D
ESC

R
IP

TIO
N

S

S
U

R
G

E
 P

R
O

TE
C

TIO
N

 D
E

VIC
E

S
PD

S
AFETY SW

ITC
H

 W
ITH

 FU
SE

K
W

.

K
W

h.

K
ILO

-W
A

TT M
ETER

K
ILO

-W
A

TT H
O

U
R

 M
E

TER

FAxy

E
N

D
 O

F LIN
E

 R
ESISTAN

C
E

M
A

N
U

A
L S

TA
TIO

N
 W

ITH
 K

E
Y

 S
W

ITC
H

,TYPE AS SPEC
IFIED

H
EA

T D
E

TE
C

TO
R

, C
O

N
B

IN
ATIO

N
 TY

PE
 (FIXE

D
 TE

M
P

ER
ATU

R
E AT 135°F

FIR
E

 A
LA

R
M

 TE
R

M
IN

A
L B

O
X

 LO
C

ATED
 AT x FLO

O
R

, N
U

M
BER

 y

A
N

D
 R

ATE-O
F-R

IS
E TE

M
P

ER
ATU

R
E)

F/A

FIR
E

 A
LA

R
M

 C
O

N
TR

O
L PAN

EL

G
R

A
PH

IC
 A

N
N

U
N

C
IATO

R
 B

O
A

R
D

FC
P

A
N

N

FIR
E

 A
LA

R
M

 BELL

TH
R

EE
-W

AY
 S

W
ITC

H
 15A. 250 V

. IN
STALLA

TIO
N

 1.20 M
. H

EIG
H

T AFF.

D
IM

M
E

R
 S

W
ITC

H
 15A

. 250 V
. IN

S
TALLATIO

N
 1.20 M

. H
EIG

H
T AFF.

D
U

P
LE

X
 R

E
C

E
P

TA
C

LE
 W

ITH
 G

R
O

U
N

D
 ( U

N
IV

E
R

S
A

L TY
P

E
.) 15A,250 V. IN

STALLATIO
N

 0.30 M
. H

EIG
H

T AFF.

D
U

P
LE

X
 R

E
C

E
P

TA
C

LE
 W

ITH
 G

R
O

U
N

D
 ( U

N
IV

E
R

S
A

L TY
P

E
.) 15A

,250 V. IN
STALLATIO

N
 1.10 M

. H
EIG

H
T AFF. FO

R
 EM

ER
G

EN
C

Y

D
U

P
LE

X R
E

C
E

PTAC
LE

 W
ITH

 G
R

O
U

N
D

 ( U
N

IVE
R

S
AL TYP

E.) 15A,250 V. IN
S

TA
LLATIO

N
 0.30 M

. H
E

IG
H

T A
FF. FO

R
 IS

O
LATE TR

AN
SFO

R
M

ER

FLO
O

R
 D

U
P

LE
X R

E
C

E
PTAC

LE
 W

ITH
 G

R
O

U
N

D
 10A

,250 V
. ( PO

P U
P

.)

W
A

TE
R

 H
E

A
TE

R
 3,500 W

ATT. O
R

 AS SPEC
IFIED

S
IN

G
LE PO

LE
 S

W
ITC

H
 15A. 250 V

. IN
STALLA

TIO
N

 1.20 M
. H

EIG
H

T AFF.

S
IM

P
LE

X
 R

E
C

E
P

TA
C

LE
 W

ITH
 G

R
O

U
N

D
 ( U

N
IV

E
R

S
A

L TY
P

E
.) 15A,250 V. IN

STALLATIO
N

 0.30 M
. H

EIG
H

T AFF.

FIR
E

 A
LA

R
M

 S
Y

S
TEM

 SYM
BO

LS

S
M

O
K

E
 D

ETEC
TO

R

TELEP
H

O
N

E
 FLO

O
R

 O
U

TLE
T ( PO

P U
P

.) R
J 45 TYPE

C
O

M
PU

TE
R

 O
U

TLET IN
S

TA
LLATIO

N
 0.30 M

. H
E

IG
H

T AFF.

M
D

F

P
ABX.

O
TC

w
p

O
U

T D
O

O
R

 TE
LE

PH
O

N
E C

A
BIN

E
T.(W

EA
TH

ER
 P

R
O

O
F.)

P
R

IV
A

TE
 A

U
TO

M
A

TIC
 BR

AN
C

H
 EXC

H
AN

G
E.

M
A

IN
 D

IS
TR

IB
U

TIO
N

 FR
AM

E.

xT

TV O
U

TLET. FLO
O

R
 O

U
TLET ( P

O
P U

P.)

D
IG

ITAL TV AN
TE

N
N

A 

S
IM

P
LE

X
 R

E
C

E
P

TA
C

LE
 W

ITH
 G

R
O

U
N

D
 ( U

N
IV

E
R

S
A

L TY
P

E
.) 15A

,250 V. IN
STALLATIO

N
 1.10 M

. H
EIG

H
T AFF. FO

R
 X-R

AY FILM

FIB
ER

 O
PTIC

 C
AB

LE
FO

C

W
EA

TH
ER

PR
O

O
F

A
IR

-C
O

N
D

ITIO
N

IN
G

 M
O

TO
R

 C
O

N
TR

O
L C

E
N

TER
 BO

AR
D

IN
TE

R
M

E
D

IA
TE

 M
ETAL C

O
N

D
U

IT

E
LE

C
TR

IC
A

L M
E

TA
LLIC

 TU
B

IN
G

R
IG

ID
 S

TE
EL C

O
N

D
U

IT

N
O

T IN
 C

O
N

TR
AC

T

E
XP

LO
SIO

N
 P

R
O

O
F

A
BO

VE
 FIN

IS
H

E
D

 FLO
O

R

C
O

N
D

U
IT O

N
LY (E

M
P

TY
 C

O
N

D
U

IT)

TELEP
H

O
N

E
 C

AB
IN

ET
TC

so
ny

V
G

A
-D

A

M

RV
G

A

V

E
LE

C
TR

IC
 SC

R
EEN

D
V

D
-U

S
B

-M
P

3 PLAYER

V
G

A
 D

IS
TR

IB
U

TIO
N

 AM
PLIFIER

LC
D

 P
R

O
JE

C
TO

R
 

V
G

A
 IN

LET

M
A

N
U

A
L SC

R
EEN

R
E

M
O

TE

V
ID

EO
 IN

LET

A
U

D
IO

 A
N

D
 V

IS
U

A
L SY

STEM

C
O

N
FE

R
E

N
C

E D
E

LE
G

A
TE

 U
N

IT

C
O

N
FE

R
E

N
C

E C
O

N
TR

O
L AN

D
 PO

W
E

R
 SU

PP
LY

 U
N

IT

C
O

N
FE

R
E

N
C

E
 C

H
AIR

M
AN

 U
N

IT

IN
P

U
T M

O
D

U
LE

M
O

D
U

LE FO
R

 FIR
E

 TELEP
H

O
N

E

FIR
E

 A
LA

R
M

 M
O

D
U

LE BO
X

O
U

TPU
T M

O
D

U
LE

M
O

D
U

LE
 FO

R
 G

EN
ER

AL ALAR
M

JU
N

C
TIO

N
 BO

X, IN
S

TA
LLATIO

N
 1.10 M

. H
E

IG
H

T A
FF.(EXP)

J
H

100

8 P
O

R
T W

A
LL P

LA
TE

 C
AT6-R

J45 E
TH

ER
N

E
T-JA

C
K

 FO
R

 O
BV

FIB
ER

 O
PTIC

 G
ATEW

AY
 W

ALL SO
C

K
ET FO

R
 O

U
TSID

E
 B

R
O

AD
C

A
ST V

AN
 (O

B
V)

P

F0G

C
P

P
O

W
ER

 P
LU

G
 3P

+N
+G

, 50A.400V
.,IP

67,W
ALL M

O
U

N
TE

D
 W

ITH
 ISO

LA
TE

 S
W

ITC
H

O
B

V

O
B

V

FMIOTKA
V

A
V

 R
AC

K

D
VR

U
PS

control room

SW
ITC

H
 PO

RT

TV
M

O
N

ITO
R

C
C

TV
 S

Y
M

BO
LS

(PZT.)

C
C

TV D
IG

ITA
L VID

E
O

 R
E

C
O

R
D

ER

C
C

TV LC
D

 M
O

N
ITO

R

U
PS

 FO
R

 C
C

TV

C
C

TV
 C

A
M

E
R

A D
O

M
E

C
C

TV
 C

A
M

E
R

A
 D

O
M

E
 (PAN

 ZO
O

M
 TILT)

1-(R
G

-6)-EM
T w

ith 2#2.5 S
Q

.M
M

.TH
W

-E
M

T.

A
C

A
C

C
E

S
S

 C
O

N
TR

O
L SYSTEM

A
C

C
ES

S C
O

N
TR

O
L C

O
M

P
U

TER
 A

N
D

 C
O

N
VE

R
TER

C
O

N
TR

O
LLE

R
 W

ITH
 C

AR
D

 R
E

AD
ER

 P
AN

EL

E
X

IT S
W

ITC
H

 A
N

D
 E

M
E

R
G

E
N

C
Y EXIT (BR

EAK G
LASS)

M
A

G
N

E
TIC

 LO
C

K
, M

A
G

N
E

TIC
 S

E
N

S
O

R
, BU

ZZER
 AN

D
 PO

W
ER

 SU
PPLY

1-2PR
 #22AW

G
. TW

ISTED
 P

AIR
 SH

IE
LD

-C
O

N
D

U
IT

A
C

C
P

E
S

M
L

D
U

P
LE

X R
E

C
E

PTAC
LE

 W
ITH

 G
R

O
U

N
D

 ( U
N

IVE
R

S
AL TYP

E.) 15A,250 V. IN
S

TA
LLATIO

N
 0.30 M

. H
E

IG
H

T A
FF. IN

 FU
R

N
ITU

R
E

M

มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

E
-02

E
LE

C
TR

IC
A

L SY
S

TEM
 SYM

BO
LS

B
R

O
A

D
C

A
S

T SYM
BO

LS



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

E
-03

LIG
H

TIN
G

 FIXTU
R

E SC
H

ED
U

LE



3

LO
C

ATIO
N

N
o.

TYPE

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

100AT/100AF,3P-15kA.

M
AIN

 FE
ED

ER
M

AIN
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

A
D

 (VA)

> 5 kA.AT 230V./400V.

M
O

U
N

TIN
G

C
O

N
D

U
C

TO
R

P
O

LE

lc

45,000

P
H

-L1

59 711

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N

P
AN

EL N
O

.

1

C
C

T.

P
H

-L3

21 C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊนใต้ถนุ

S
IZE

sq.m
m

.
AT

S
U

R
FA

C
E

15,000

P
AN

EL BO
A

R
D

 LO
A

D
 S

C
H

E
D

U
LE

TYPE
S

IZE
inch.

C
O

N
D

U
IT

15,000
15,000

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

P
H

-L2

202224 14 15171923 1328 4681012 21618 2527292630

* หม
ายเหตุ วงจรเตา้รบัใหใ้ช ้C

B ชนิ
ด R

C
D

 ตามมาตรฐาน วสท
. กาํหนด

42  ccts.

M
D

B

LC
G

1

LC
G

1

LIG
H

TIN
G

1,000

1,000

1,000
LIG

H
TIN

G
1

1616
11

16

IEC
 01

1/2
E

M
T

31333537394134 323640 3842

E
M

T
IEC

 01
1/2

LIG
H

TIN
G

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

1
16

1
16

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

S
PA

R
E

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
S

PA
R

E

S
PA

R
E

R
EC

EP
TA

C
LE

3

LO
C

ATIO
N

N
o.

TYPE

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

50AT/100AF,3P
-15kA.

M
AIN

 FE
ED

ER
M

AIN
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

A
D

 (VA)

> 5 kA.AT 230V./400V.

M
O

U
N

TIN
G

C
O

N
D

U
C

TO
R

P
O

LE

lc

18,000

P
H

-L1

59 711

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N

P
AN

EL N
O

.

1

C
C

T.

P
H

-L3

C
AP

AC
ITY

ห้องปฏิ
บัติการ ชัÊนใตถ้นุ

S
IZE

sq.m
m

.
AT

S
U

R
FA

C
E

6,000

P
AN

EL BO
A

R
D

 LO
A

D
 S

C
H

E
D

U
LE

TYPE
S

IZE
inch.

C
O

N
D

U
IT

6,000
6,000

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

P
H

-L2

14 1517 134681012 21618

* หม
ายเหตุ วงจรเตา้รบัใหใ้ช ้C

B ชนิ
ด R

C
D

 ตามมาตรฐาน วสท
. กาํหนด

18  ccts.

D
B

W
G

LW
G

5

LW
G

5

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

3

LO
C

ATIO
N

N
o.

TYPE

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

50AT/100AF,3P
-15kA.

M
AIN

 FE
ED

ER
M

AIN
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

A
D

 (VA)

> 5 kA.AT 230V./400V.

M
O

U
N

TIN
G

C
O

N
D

U
C

TO
R

P
O

LE

lc

18,000

P
H

-L1

59 711

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N

P
AN

EL N
O

.

1

C
C

T.

P
H

-L3

C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊน 1

S
IZE

sq.m
m

.
AT

S
U

R
FA

C
E

6,000

P
AN

EL BO
A

R
D

 LO
A

D
 S

C
H

E
D

U
LE

TYPE
S

IZE
inch.

C
O

N
D

U
IT

6,000
6,000

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

P
H

-L2

14 1517 134681012 21618

* หม
ายเหตุ วงจรเตา้รบัใหใ้ช ้C

B ชนิ
ด R

C
D

 ตามมาตรฐาน วสท. กาํหนด

18  ccts.

D
BW

1

LW
11

LW
11

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

3

LO
C

ATIO
N

N
o.

TYPE

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

50AT/100AF,3P
-15kA.

M
AIN

 FE
ED

ER
M

AIN
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

A
D

 (VA)

> 5 kA.AT 230V./400V.

M
O

U
N

TIN
G

C
O

N
D

U
C

TO
R

P
O

LE

lc

18,000

P
H

-L1

59 711

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N

P
AN

EL N
O

.

1

C
C

T.

P
H

-L3

C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊน 1

S
IZE

sq.m
m

.
AT

S
U

R
FA

C
E

6,000

P
AN

EL BO
A

R
D

 LO
A

D
 S

C
H

E
D

U
LE

TYPE
S

IZE
inch.

C
O

N
D

U
IT

6,000
6,000

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

P
H

-L2

14 1517 134681012 21618

* หม
ายเหตุ วงจรเตา้รบัใหใ้ช ้C

B ชนิ
ด R

C
D

 ตามมาตรฐาน วสท. กาํหนด

18  ccts.

D
BW

1

LW
12

LW
12

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

56

6 FEE
D

ER
.

M
D

B( เดิม)

D
BN

G

> 18 kA
.AT 230V./400V.

S
U

R
FA

C
E

M
AIN

 FE
ED

ER D
B

N
G

LO
C

ATIO
N

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

AD

M
O

U
N

TIN
G

3
LC

G
1

117,000

234 P
AN

EL N
O

.

1

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N
N

o.
C

C
T.

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊน 1

AT

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
D

U
C

TO
R

 &
 C

O
N

D
U

IT

P
O

LE

lc

M
A

IN
 D

ISTR
IB

U
TIO

N
 B

O
A

R
D

 LO
AD

 S
C

H
E

D
U

LE

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

(VA)
AF

100
100

in 3-1/2" IM
C

.

4x120/16 sq.m
m

. N
YY

45,000

3
LC

G
2

100
100

18,000

E
-04

P
AN

EL B
O

AR
D

 LO
AD

 SC
H

ED
U

LE

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

3

LO
C

ATIO
N

N
o.

TYPE

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

100AT/100AF,3P-15kA.

M
AIN

 FE
ED

ER
M

AIN
 C

IR
C

U
IT BR

EAKER

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

A
D

 (VA)

> 5 kA.AT 230V./400V.

M
O

U
N

TIN
G

C
O

N
D

U
C

TO
R

P
O

LE

lc

45,000

P
H

-L1

59 711

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N

P
AN

EL N
O

.

1

C
C

T.

P
H

-L3

21 C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊนใต้ถนุ

S
IZE

sq.m
m

.
AT

S
U

R
FA

C
E

15,000

P
AN

EL BO
A

R
D

 LO
A

D
 S

C
H

E
D

U
LE

TYPE
S

IZE
inch.

C
O

N
D

U
IT

15,000
15,000

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

P
H

-L2

202224 14 15171923 1328 4681012 21618 2527292630

* หม
ายเหตุ วงจรเตา้รบัใหใ้ช ้C

B ชนิ
ด R

C
D

 ตามมาตรฐาน วสท
. กาํหนด

42  ccts.

M
D

B

LC
G

1

LC
G

2

LIG
H

TIN
G

1,000

1,000

1,000
LIG

H
TIN

G
1

1616
11

16

IEC
 01

1/2
E

M
T

31333537394134 323640 3842

E
M

T
IEC

 01
1/2

LIG
H

TIN
G

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
16

1
16

1
16

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

1
20

E
M

T
IEC

 01
1/2

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

R
EC

EP
TA

C
LE

S
PA

R
E

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

S
PA

R
E

S
PA

R
E

R
EC

EP
TA

C
LE

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

LIG
H

TIN
G

IEC
 01

1-1/2
IM

C

IEC
 01

IEC
 01

IEC
 01

1-1/2
IM

C

1-1/2
IM

C

1-1/2
IM

C

1
16

1
16

1
16

1,000

1,000

1,000

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

S
PA

R
E

D
M

D
M

D
M

D
M

D
M

D
M

FR
O

N
T VIEW

FR
O

N
T W

ITH
O

U
T C

O
VER

 
LEFT SID

E
 V

IEW
R

IG
H

T S
ID

E VIEW

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

N
ote : To EM

S
 for Future

D
M

D
M

D
M

D
M

D
M

D
M

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

To EM
S

N
ote : To EM

S
 for Future

56

6 FEE
D

ER
.

M
D

B

D
BW

1

> 18 kA
.AT 230V./400V.

S
U

R
FA

C
E

M
AIN

 FE
ED

ER D
B

W
1

LO
C

ATIO
N

C
O

N
N

E
C

TED
 LO

AD

M
O

U
N

TIN
G

3
LW

11

36,000

234 P
AN

EL N
O

.

1

LO
A

D
 D

E
SC

R
IPTIO

N
N

o.
C

C
T.

C
O

N
N

E
C

TED
 TO

C
AP

AC
ITY

ห้องไฟฟ
้า ชัÊน 1

AT

B
R

A
N

C
H

 C
B.

C
O

N
D

U
C

TO
R

 &
 C

O
N

D
U

IT

P
O

LE

lc

M
A

IN
 D

ISTR
IB

U
TIO

N
 B

O
A

R
D

 LO
AD

 S
C

H
E

D
U

LE

TO
TAL C

O
N

N
E

C
TED

 LO
A

D
 (VA)

A
T D

E
M

A
N

D
 LO

A
D

 FAC
TO

R

(VA)
AF

50
100

in 2-1/2" IM
C

.

4x70/10 sq.m
m

.IE
C

 01

18,000

3
LW

12
50

100
18,000

36,000

3
LW

G
5

50
100

18,000

3
D

BW
1

36,000
100

100

117,000

FR
O

N
T VIEW

FR
O

N
T W

ITH
O

U
T C

O
VER

 
LEFT SID

E
 V

IEW
R

IG
H

T S
ID

E VIEW



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบบไฟ
ฟ

าแสงสวาง ช
ั้นใตถุน

3

E
-05



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบ
บไฟฟ

้าแสงสว่าง ชัÊน 1

E
-06



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบ
บไฟฟ

้าแสงสว่าง ชัÊนดาดฟา้

E
-07

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100

SLO
PE 1:100

SLO
PE 1:100

SLO
PE 1:100

SLO
PE 1:100



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบบไฟ
ฟ

ากําลัง และสื่อสาร ช
ั้นใตถุน

3

E
-08



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบ
บไฟฟ

้ากาํลงั และสืÉอสาร ชัÊน 1

E
-09



มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

แปลนระบ
บป้องกันฟ

้าผ่า ชัÊนดาดฟา้

3.00

3.00

3.00

E
-10

SLOPE 5°

SLOPE 5°

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100

SLOPE 1:100



FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

FD
.

TR
. 630 kV

A
. O

il TYPE
22,000 / 400 - 230 V. 

D
Y

N
 11 %

Z = 4%
O

N
 H

-FR
AM

E

TR
. 800 kV

A
. O

il TYPE
22,000 / 400 - 230 V. 

D
Y

N
 11 %

Z = 4%
O

N
 H

-FR
AM

E

3X70 sq.m
m

. SAC
 

W
ITH

 O
V

ER
 H

EAD

3X70 sq.m
m

. SAC
 

W
ITH

 O
V

ER
 H

EAD

3X70 sq.m
m

. SAC
 

W
ITH

 O
V

ER
 H

EAD

มห
าวิท

ยาลัยราชภฏัเชียงใหม

อภิสิทธิ Í ซืÊอเจรญิ

ศิริพ
งษ์

 จกัรแกว้

พ
ิชติพ

ล  กลบีทอง

อาคารวิศวกรรมและการก่อสรา้ง

Tel : +66 (0) 5380 4671 Fax : +66 (0) 5380 4672
E

-m
ail : axisgroup1994 @

 gm
ail.com

M
uang, C

hiangm
ai 50100 Thailand

300/27-28 M
oo 1, Tam

bol M
aehea,

อนรุักษ
 คุณ

ยศยิ่ง
วสถ .  511

สุรชาติ อินทวรรณ
์

ภสถ .10218

วฒั
นา มกรโรจน์ฤทธิ Í

สย . 9215

จรสัพ
ล  ตริยางกูรศรี

วส . 73

กฤษ
ณ

ะ  ยินดี
วฟก .  948

มงคล  แผ่นผา้
ภสถ . 9185

ภสถ .16489

ภสถ .17128

ดร.รฐัพ
ล เกตยิศ

ภย .37012

ณั
ฐพ

งศ เท
พศิริ

ภก .15423

สิทธิศักดิ Í  ผาณ
ิตพจมาน

สก . 3049

ท
วีพ

ันธ  ปาลี
ภ

-ภส . 345

อัสนี  แจง้ใจ
ภฟ

ก .34144

ศุภฤกษ์
 กาํเนิดศุภผล

ภฟ
ก .48120

เจษ
ฎา  ยุกตะบุ

ตร
ภก .39567

E
-11


