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แผ่นที่/รวม

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

คอมพิวเตอร์
ประกอบการ

ออกแบบ

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

โครงการ

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อนุมัติ

วันที่

1 : 250

แบบแสดง

มาตราส่วน

วิศวกรโครงสร้าง

พื้นที่เวียงบัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กองอาคารสถานที่

202  ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทร. 053-885357-8

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอโนดาด

ศาลพระภูมิ

อาคารเดิม

(ทางเดินเท้า)

สระอโนดาด

มาตราส่วน                                                                       1 : 250

แบบแปลนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

แบบแปลนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

(ทางเดินเท้า)

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- สาย VCT 2C x 4 sq.mm in HDPE 32 mm.Underground

- โคมไฟสนามอลูมิเนียม,แก้ว ขั้ว E27 x 1

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม 
ขนาดสายเมน VCT-2Cx4 sq.mm. in PVC 1/2"
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อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทร. 053-885357-8

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอโนดาด

มาตราส่วน                                                                       1 : 250

แบบแปลนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

แบบแปลนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

รายการอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

CB BTICINO , HACO , PANASONIC , HI-TEK

สายไฟฟ้า Bangkok Cable , Thai Yazaki , Phelpsdodge

หลอดไฟฟ้า LAMPTAN , PHILIPS , LUZINO , PANASONIC , RACER

ท่อไฟฟ้า TGG , TAP , SR , ARROW , KOTA , RSI , SCG

รูปตัดขยายการติดตั้งโคมไฟ

ลักษณะโคมไฟส่องสว่าง

โคมไฟสนาม ขั้ว E27 x 1

แท่งกราวน์ 3/8" 1 ฟุต

สายกราวน์ THW # 4 sq.mm

ฐานคอนกรีต

สัญญาลักษณ์ทางไฟฟ้า

โคมไฟสนาม ขั้ว E27x1 ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

หมายเหตุ  :  ลักษณะของโคมไฟสนามที่จะทำการติดตั้ง ให้ทางผู้รับจ้างทำการนำเสนอให้ผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาก่อนการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม
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